
 
CIRCULAR CON CONSULTA Nº 1 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 28/2024 – EX-2024-39692430- -GDEBA-SDCADDGCYE 
Programa de Ampliación y Mejora de la Infraestructura Escolar Provincia de Buenos 

Aires – Decreto N° 1299/2016 Préstamo CAF N° 11.781. 

“Construcción del edificio de la Escuela Secundaria N° 56 ubicada en la localidad de 
Francisco Álvarez y distrito de Moreno, Provincia de Buenos Aires.” 

 
CONSULTA N°1:  

- Instalación contra incendio: Solicitamos aclarar el alcance de la instalación ya que 
según plano solo figura colocación de matafuegos, y según planilla de cómputo y 
presupuesto se solicitan bocas de incendio, cañería y equipo de bombas jockey. En caso 
de tener que cotizar la misma según planilla, se solicitan planos. 

- Instalación detección incendio: Solicitamos aclarar el alcance de la instalación ya que 
según plano no figura sistema de alarmas técnicas de incendio ni seguridad, y según 
planilla de cómputo y presupuesto, sí. En caso de tener que cotizar la misma según 
planilla, se solicitan planos. 

- Instalación de desagües: Solicitamos aclarar el alcance de la instalación ya que según 
plano figura conexión a red pública, y según planilla de cómputo y presupuesto figuran 
conexión a pozo absorbente y cámara séptica. En caso de tener que cotizar la misma 
según planilla, se solicitan planos. 

- Instalación de agua: Solicitamos aclarar el alcance de la instalación ya que según plano 
figura conexión a red pública, y según planilla de cómputo y presupuesto contempla 
conexión a nueva perforación. En caso de tener que cotizar la misma según planilla, se 
solicitan los planos 

- Instalación Termomecánica: Solicitamos ratificar o rectificar cantidades según planilla 
de unidades evaporadores ya que difiere la cantidad de unidades ubicadas según plano. 
Se solicita además plano de cubierta con unidades condensadoras 

 
 
RESPUESTA N°1: Se cotizará según planilla. Se adjuntan planos como archivo embebido. 
 
CONSULTA N°2: Se solicita las siguientes aclaraciones sobre a qué refieren los siguientes 
ítems: 
-Dentro del ítem 3.2 "según detalle 15.20ml" 
-Dentro del ítem 4.3 "común) 820.5ml" 
-Dentro del ítem 4.3 "ladrillo común 51.3ml" 
 
RESPUESTA N°2:  
 
- Dentro del ítem 3.2 "según detalle 15.20ml" - Refiere a: Escalera metálica con escalones 
premoldeados de hormigón según detalle. 
- Dentro del ítem 4.3 "común) 820.5ml" -  Refiere a: Cajón hidrófugo para muro de 0,20 
(incluye 2 hiladas de ladrillo común) 
- Dentro del ítem 4.3 "ladrillo común 51.3ml"  - Refiere a: Cajón hidrófugo para muro de 0,15 y 
0,10 (incluye 2 hiladas de ladrillo común) 
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NOTA


1-TODA LA INSTALACION CONTRA INCENDIO SE EJECUTARA CON
CAÑO DE HIERRO GALVANIZADO PINTADO SEGUN NORMATIVA
VIGENTE.
1.A. MONTANTE DE Ø 0,101.
1.B. CAÑERIA PRINCIPAL Ø 0,075.
1.C. BAJADA A BOCA DE INCENDIO EXTERIOR Ø 0,063.
2-CAÑERIA PRINCIPAL HORIZONTAL POR CIELORRASO.
3- TODAS LAS BOCAS DE INCENDIO LLEVARAN GABINETE PARA
GUARDAR ELEMENTOS CONTRA INCENDIO..
4- INTALACION DE DETECCION DE INCENDIOS VER PLANO
INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION.
5- LA INSTALACION CONTRA INCENDIO DEBERA CONTAR PREVIO A
SU EJECUCION  CON LA APROBACION  DE LA DIRECCION DE
BOMBEROS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES.
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6 6.000 KCal/h


Acondicionamiento de aire por bomba


UE-109 UNIDAD EVAPORADORA


P De pared
B Bajo perfil
C A Cassette


(tipo Inverter)


10 10.000 KCal/h
12 12.000 KCal/h
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11/4"
PN30


DN20
11/4"
PN30


Unión doble c/ brida


Unión elástica


Llave de paso esférica  11
4"


Válvula de retención


Llave de paso esférica  114"


Válvula de retención
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PN
30


Conexión para
manguera


Válvula de limpieza


Unión doble c/ brida


Buje reducción


Conexión para tanque


Base de Hº Aº,
h= 0.15 de N.P.T.


Base de Hº Aº,  h= 0.15 de N.P.T.


Junta de neopreno
e =  1 cm.


Unión doble c/ brida


Llave de paso
esférica  11
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Llave de paso
esférica  11
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Junta de neopreno   e =  1 cm.


Tubo  Acqua System Ø 40 mm


DN20
11/4"
PN30


Bomba centrífuga 15 m³/h a 12 metros
Ø 0.032 Interno


Tubo Rosca macho Ø 40 mm  x 11/4 "


Tubo  Acqua System Ø 40 mm


Unión doble c/ brida


Unión elástica DN20
11/4"
PN30
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A efecto de realizar el tendido de cañerías para agua fría y caliente, se  utilizarán caños y
piezas de polipropileno con uniones por termofusión marca HIDRO 3 de Industrias
Saladillo, con accesorios del mismo tipo, marca y material, con piezas para la interconexión
con insertos de bronce roscados, y para los cambios de material donde corresponda. Para
el agua caliente será  del mismo tipo y marca.Todo caño no embutido se instalará  con
soportes tipo "C" Olmar y fijadores para cada diámetro, estos soportes se distanciarán
dentro de los espacios que determinan el fabricante, en ninguno se excederán los 20
diámetros de tubo y/o máximo 1.50m.
Las cañerías en contrapisos se colocaran con vaina de protección  y se cubrir á n
totalmente con mortero de cemento.
Se deber á  prever la debida protección en exteriores, en todos los casos se colocara vaina
de protección.
Se  proveerán y colocarán llaves  de paso esféricas de bronce cromado, excepto las Ø  19
y 13 que serán de termofusión.
LOS DATOS OBRANTES EN EL PRESENTE PLANO, SON VALIDOS A LOS EFECTOS
DE POSIBILITAR UNA  COTIZACION.
LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR PLANO DEFINITIVO CON
DIMENSIONES Y RECORRIDO DE CANERIAS DE ACUERDO A LAS NORMAS
REGLAMENTARIAS VIGENTES  PARA SU APROBACION, PREVIO A LA INICIACION
DEL TRABAJO.
TODOS LOS DIÁMETROS INDICADOS SON INTERIORES


NOTAS 


AGUA FRIA Y CALIENTE.


 TANQUE DE RESERVA DE Hº Aº MIXTO


Capacidad total: 45.000 litros 
Capacidad sanitaria: 18.000 litros 
Capacidad S/incendio: 27.000 litros 


2 TICH 0,60 x 0,60
2 CV Hº Gº Ø 0.025 con malla de Br.
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